Amt fiir Verbraucherschutz, Lebensmittelkontrolle, MAU1, GF-80398, 26-04874, VV1/IN

Erhebungsdaten und Untersuchungsergebnisse

Erhebungsdaten (erhoben durch Kunde, Externe)

Proben erhoben am: 31.08.2026
Probenahme durch: Josef Hintermann
Letzte starkere vor 3 bis 7 Tagen
Regenfalle:

Niederschlags- -

menge [mm]:

Niederschlagsmessort: Reussblickweg 5

Untersuchte Proben
Proben-Nr. Probenbeschreibung

26-04874-001 GPW Fahr, Druckleitung, vor UV-Anlage, Probenhahn
26-04874-002 GPW Fahr, Druckleitung, nach UV-Anlage, Probenhahn

26-04874-003 Netzstelle: Muhlau-Dorf, Dorfbrunnen
26-04874-004 Netzstelle: Hagnau 17, Rainer Weber, Aussenhahn
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ext. = Messwert wurden nicht durch das AVS bestimmt.

O = Orientierungswert, Richtwert/-bereich gemass technischen Regelwerken oder international anerkannten

Leitlinien
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Mikrobiologische b b o
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nn = nicht nachweisbar
H = Hochstwert / Mindestanforderung geméass Verordnung des EDI tiber Trinkwasser sowie Wasser in
dffentlich zugénglichen Badern und Duschanlagen (TBDV) vom 16. Dezember 2016

O = Orientierungswert, Richtwert/-bereich geméass technischen Regelwerken oder international anerkannten
Leitlinien

Einzelheiten zu den Untersuchungen kénnen auf Anfrage eingesehen werden. Die angewendete Entscheidungsregel zur
Beurteilung der Konformitat ist auf unserer Homepage unter der Rubrik Lebensmittelsicherheit, Lebensmitteluntersuchungen
abrufbar. Es ist nicht gestattet, den Inhalt der Untersuchungsberichte auszugsweise zu verwenden. Sofern nicht anders
vermerkt, wurden die Analysen in unserem Labor am Ménchmattweg 6, 5035 Unterentfelden durchgefiihrt. Die Ergebnisse
beziehen sich auf die gepriiften Proben. Die korrekte Probenahme ist eine Grundvoraussetzung fiir aussagekréaftige
Laboranalysen. Bei Proben, welche nicht durch Mitarbeitende unserer Amtsstelle erhoben wurden, liegt die fachgerechte
Durchfiihrung der Probenahme in der Verantwortung des Auftraggebers. Die Proben wurden wie erhalten untersucht.



